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önemli Notlar:
Fiyatlar KDv Ha.iç v6ril6coktir.
Allnan ürünlgrin UBB'ye tabi olmast hallnde UBB Kodu'nun (UTs} yazlarak gğndgrilmesi şarttr.
Tgkli' edllen ilal/Hizmot allmlan için teglim soresl, vaİsa martalan ve modellerinin yazllmas| geİ€kmektedır.
v6ril6cek olan teklinorin en az 30 takvim gonü goçadl olmal|dır.
Teklif fiyatlan Tüİk Llrasl olarak, birim fiyat ozgrlnden vgrll9cektlr.
Altemati' teklif vgrllmeyecaktir.
Tgklifler ad|, soyad| ve tlcar9t onYanı yazllmak suı€tiylo yoıklli kişilerce imzalanmlş olmahdlr.
son tekll' tarihl :16.06.2023 saat l5.o0 a kadardlr. iş bu tekli' taıihindon vo saatlnden sonraki teklifler kesİnllkle kabul gdilmeyecgktir.
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htjbat Tel: (322)5813945 - 3067 lrtiba| Fax: (322) 581 39 65

ldarenizce doğrudan temin yöntemiyle allml yapllağık olan bu işe ait bütOn belgeler taraflmlzdan (teklif mektubu,leknik

şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrlm ve slnlrlama yapmadan bütün koşullarlyla kabul edilmiştir. Allma ilişkin olarak
yukarlda vermiş olduğumuz leklifimizin kabulünğ az ederü.
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POZANTI 80.YL DEWET EAsTANEsi
2023 YILI VAKUM PoMPASI

BAKIM Vf, ONARIM HİZMET ALIMI ŞARTNAMESi

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde mevcut bulıman VAKUM POMPASININ
BAKIM ONARIM işidir.
İdare:Pozantı 80.Yıl Devlet Hastarıesi
Cihaz: Üziimcü marka VPSIOO MODEL Bakım onanm yapılacak
Balom: Cihazlann tarnarnl ya da bir parçasırrrn fonksiyonunu yitirmesi durumunda hasta

alımına engel olmayacak şekilde sorunu giderip, sistemi tam kapasite ile çalışır hale getirmek.

MADDE 2: ytxr,rxicİxix sonuıuıuı,UKLARI
l. Hastanemiz, vakum pompassı hattmdaki 2023 yılı içerisinde sağl*lı çalışıp

çahşmadığı ve anza olup olmadığının kontrolü sistemde herhaııgi bir sorun tespit

edilmesi halinde telefon, fax,e-mail vb. iletişim yollan ile yiikleniciye ulaşıldığında
acil müdahale için ytlklenicinin iştirak etmesi zorunludur. İş bu acil nüdahalelerde
kullınılıcak malzemeler idarenin onayr ve bilgisi olmadan alınıp, takrlmayacaktır.

İdare gerekirse bu parçalan yiikleniciden veya başka fırmadan temin edebilir ancak

montaj ücretsiz yapılır. Bundan hariç aşağıda belirtilen sistemindeki kontrollerin
yaprlması gerekecektir.

2. Söz konusu sistemlerdeki servis saatinin kontrolleri yapılacaktır.

3. Emniyet kontrolleri ve ayar işlerinin yapılarak, tesisiı güvenli işlemesi ve emniyeti

bakımından önemli olan aksamlann temizlenmesinin sağlanması,

4. vakum santralinde mevcut bulunan kontrol paneli tizerindeki ekipmanlann çalışır
halde olup olmadığı ve kontrol panosunun çahşma aksamırun uygıınluğu kontrol

edilecektir.

5. Herhangi bir yıpranma var ise bu eksikliğin giderilmesi için işlemlerin başlatılması

6. vakum kontrol panosunda ile ana hat basınçlan için dizayn edilmiş olan çalışır
vaziyette kalmasınrn sağlanması ve kontrolü yapılaraksistemde kaçaklar vaı ise

kaçaklann giderilerek, uygun malzemeler ile güvenli ve işler hale getirilmesi, hastane

genelinde kaçak kontrollerinin yapılması.

7. Vakum santralinin bakrmının yapllması. Hatlarda kesme veya parça ekleme yapılacak

ise malzemelerin fiyatının idareye bildirilerek onay verilmesi halinde işlemin

yapılması,Yağ,Yağ fıltıesi,hava fi ltesi yenileriyle değişecektir.

8. yapılacak bal«m onanm işlemleri kurumun belirlediği personel nezaretinde YaPılır.

Anza işleri nitelikli personel tarafindan yapılmalıdır. Bakırn yetkisi yiikleniciye aittir.

İdare ytıklenicinin her tiİrlü çahşmalannda isterse gözlemci bulundurabilir.

Gözlemcinin tavsiyesi dikkate alınır.

9. cihazlarda meydana gelen anzalar, fırmanın bildirdiği sözleşmedeki bilgilerde yer

alan telefon,fax veya e_mail adıeslerinden bildirim yapılmasına müteakip en geç

5@eş) saat , yüklenicinin yetkili elemanlınnca arrzaya müdahale edilir,

10. yiiklenici firma ve kıırum sözleşme kapsamında, çalışmalan 633l sayılı iş sağlığı ve

güvenliğikanununavebukanunabağlıolarakçıkanlmışveçıkanlacakolantiim
tiiziik, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tarnarnen

sorumludur.
l l. sistemin rutin bakmlan işlerliğinin kontrolü iizerine yapllır ve servis baklm raporu

L 0
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12. Yiiklenici emniyet için gerekli gördüğü her tiirlü tedbiri alır Ve ayarr yapaI, tiım
sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar.

13. Yiiklenici tarafindan hazırlanan anza bakım formlan ve periyodik bakım formları
taraflarca imza altına alrnır.

14. Yi.iklenici fırm4 idarenin sorumlu gördüğil en az 1 elemaruna södeşrneyi müteakiben
bakrm sözleşmesi kapsamındaki cihazlarla ilgili gereken eğitimi idaıenin resmi ikamet
adresi içinde belirleyeceği bir serviste ve aynca sistemler iizerinde uygulamalı bir
şekilde ücretsiz olarak verir.

15. Firma, sistemi aynntılı bir şekilde inceleyerek, varsa bunlarda zorunlu değişiklikleri
tekliflerinde dikkate aln ve buna göre teklif verirler. Firma cihazlaıa ait uygun durum
ve değerlendirme yapaİak, cihazlann aktif çalışmasını sağlamakla yiıkiinılüdiir. Teklif
vermekle bu durumu kabul etmiş oluı.

16. Firma herhangi bir müalde çalışırken, diğer bir birime zarar ve ziyarıvermemek için
gerekli her tiirlü önlemi almak zorundadır.

17. Yi.iklenici firma; sözleşmenin imzalarımasına müteakip, aynntıh ve açıklamah
periyodik bakrm onanm iş programını, periyodik bakrm-onanm ve anza kontrol
ftiylerini ve gerekli olan tiirn defterlerini idareye verir.

18. İş bu teknik şartııameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak, bir bakım
talimatnamesi hazırlaı ve herhangi bir anza durumunda acil ilk müdahale talimatı da
hazırlayıp, idarenin sorumlu görevlisine verir. yiiklenici idare tarafindan aruz!.uın,
sonırılann ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla iletişim bilgileri bulundurur. Sabit
adres, telefon, fax, e-posta, mobil telefon bilgileri idareye bildirilir.

19. yiiıklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında, aşınmış, yıpranmlş veya anzalanmış
parçalan idareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın idarenin onayı
alındıktan sonra yerinden söktilmesi, yerine takılması ve çahşır halde teslirni firma
tarafindan ücretsiz yapılır ve paıçalann idareye fatura edilmesi çalışhnldıktan sonra
yapılr.

20. periyodik bakım ve onanm, parça değişimi, anzanın giderilmesi vs.sırasında veya
sorırasında, sitemde veya sistemi meydana getiren ana veya yardrmcı parçalardaki ve
aksamlardaki her ttirlü iş ve işlemler (sökiim, takım , diş açm4 malzemenin
müalinden başka biı yere götiiri.ilüp getirilınesi velveya göstereceği yerin nakliyesi
vs,) yiiklenici tarafından idareye bildirilerek yapılacaktır.

21. Montaj esnasında parçalann anzalanmasından, yüklenici sorumludur.
MADDE 3: KAPSAM
Yiiklenici firma periyodik bakım ve hizrrıetlerini mesai saatleri içerisinde 08:00-17:00
yapacaktır. (Acil müdüaleler ve iştirakler hariç)
MADDE 4: GARANTİ ŞARTLARI
1, Anza durumunda yedek parça ve yapıları iş için l(bir) yıl garanti verecektir. Bu si.ire

içerisinde aynı parçadan sorun çıkması durumunda, yiiklenici veya tedarikçi firma
ücretsiz olarak parçayı temin ve montajla yfüilmlüdi.ir.

2- Bakm periyotlannda uzmanlığı belgelenmiş kişiler tarafindan cihazlann bakımı
YaPılıP, takibi sağlanacaktır. Firma bakım, onanm sözleşmesi bitim tarihind e cihaz]ları
çalışır halde bırakacaktıı.

MADDE 5: RiSKLER
1- Firma bakrm esnasında 633l sayılı İş sağhğı ve İş Güvenliği kanunu dahil her tiirlü

can ve mal güveııliğini almakla yiikilmlüdilr
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2- Firma tarafından bakım onanm ve anza .ımaçlı idareden teslim alınan cihaz, noksan ve
hatalı sevk edilmiş ise kusurlu ambalajlama, dolayısı ile hasara uğayan cihaz veya
yedek parçalar veya montaj esn:ısrnda hasara uğrayan cihaz ve yedek parçalar, bütiin
masraflaı firmaya ait olmak iizere ücretsiz değişecektir.

MADDE 6: CEZAi Ht KÜMLER
l- Firma MADDE-3'de belirtilen siirelerde arızaya müdahale edecekiir. Belirtilen

siiıenin aşılması durumund4 aşılan her giin için bakım sözleşme bedelinin binde onru
oranında cezai işlem uygulan_ır ve ilk tahakkuk döneminde firma hak edişinden kesilfu.

2- Cihazlann periyodik bakım onanmlannın yapılmaması durumund4 firmaya sözleşme
bedelinin o/oS'i oranında cezai işlem uygula r ve ilk tahakkuk döneminden de
firmadan kesilir.

MADDE 7: GEREKLi BELGELER:
l- Yiiklenicinin, firma faaliyet belgesi olmalıdır, ISO 9001 ve Aynca TSE Hizmet

yeterlilik Belgesi'de teklifi ile beraber sıınacaktr.
niĞtR rrürtiıvıı,rcn:
1- Firmalar teklif vermeden önce iş yerine gelerek keşif yapacaklardır.
2- Keşif yapmadan teklif veren firmalar, keşif yapmış sayılacaklardır ve itirazlan kabul

edilmeyecektir


